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CERTIFICADO DE ANALISIS N° 1560873
Certificado: 1.560.873 Recogida: : 1.599.510
Toma de Muestra: 30/06/2026
Responsable de la Toma de muestra: Laboratorio Biosalud (Maricielo S.L.)
Recepcion: 01/07/2026
N° Boletin: 1373197 Inicio de Analisis: 02/07/2026
ID. Cliente: ESP0900000A Fin de Analisis: 15/07/2026

Procedimiento de toma de muestra: INS/300

N° DE MUESTRA: 2623238

IDENTIFICACION:
DIRECCION:

CONDICIONES AMBIENTALES*: 27°C No llovia

CLORO IN SITU (mgCI2/L)*: 0,81

TIPO DE MUESTRA:

PM-DEP-BARBADILLO DEL PEZ

Municipio Barbadillo del Pez Barbadillo del Pez

Agua consumo humano

INFORMACION PUNTO DE TOMA DE MUESTRA

Tipo de Analisis: Radioactividad

LEGISLACION APLICADA: Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de

consumo, su control y suministro.

PARAMETRO METODO RESULTADO UNIDADES VALOR
ADMISIBLE
Actividad (o) Total (1) * CPROP/001-a <0.02 ba/L <0,1
Actividad (B) Resto (1) * CPROP/001-a <0,03 ba/L <0,1
Dosis indicativa total (1) * EST/001-a <0.1 mSv <0,1
Radon (1) * CCENT/002-a <2 ba/L <500

*Los parametros analizados, CUMPLEN los valores paramétricos, CONFORME a la legislacién aplicable a aguas de consumo humano.

(1)Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 103/LE268 _Eurofins Iproma

La temperatura en el transporte estuvo, en determinados momentos, fuera de los margenes establecidos en la Norma UNE-EN ISO 5667-3 que
marca que las muestras se deben mantener a una temperatura de 5°C + 3 °C. No se considera que esta desviaciéon pueda afectar a

la representatividad de los resultados.

La toma de muestra sélo aplica a los ensayos recogidos en el anexo técnico vigente

Informacion Resultados:

o Los resultados recogidos en este Certificado de Analisis se refieren Unicamente a las muestras ensayadas

o Este Certificado NO podra ser reproducido total o parcialmente sin la autorizacién de Laboratorio Biosalud (Maricielo S.L).

o Se encuentra a disposicién del cliente el valor de incertidumbre asociada.
incertidumbre tipica de medicion por el factor de cobertura k = 2, que para una distribucion normal,

aproximadamente el 95%.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la

corresponde a una probabilidad de cobertura

Aprobado por:

Sara Lépez Otero

Direccién técnica



